A Companhia Catarinense FATMA 19/12/2018

€asan o ¢ sneamer N i

CTID — 1742 .2018.00050348

Floriandpolis, 18 de dezembro de 2018.

A Senhora

IVANA BECKER

Diretora de Regularizagdo Ambiental
Instituto de Meio Ambiente — IMA
Rua Artista Bitencourt, n° 30 — Centro
88020-060 Floriandpolis — SC

Senhora Diretora,

Com os nossos renovados cumprimentos, reportamo-nos ao Oficio n® 3581 inerente
ao Processo SAN/00090/CRF, referente ao cumprimento do item 2.6, do TAAP Ne°
002/2016, do SES LAGOA DA CONCEICAO.

Em atendimento ao item 2.6, segue no Anexo 1, o relatério técnico do diagnéstico da
area de disposicéo dos efluentes tratados na ETE Lagoa da Conceicao, da empresa
consultora Consércio CATARINASAN. Em linhas gerais, o diagnostico apresentou a
delimitacao atual da linha de margem das lagoas de evapoinfiltracéo, a estimativa
das areas das lagoas a partir do imageamento com drone, a estimativa da
profundidade das lagoas através da realizagéo de medigées batimétricas bem como
a estimativa da camada de sedimentos através de sondagem. Na Tabela 1 é
apresentado um resumo das principais informacgées levantadas.

Tabela 1- Caracteristicas gerais lagoas de evapoinfiltracao.

iy Lagoa de Lagoa de
Caracteristicas Evapoigfiltragﬁo 1 Evapoigfiltragéo 2
Area (ha) 2,87 0,09
Profundidade maxima (m) 55 0,96
Volume camada de sedimentos (m3) 5.600

Fonte: CONSORCIO CATARINASAN (2018)

Aléem do diagndstico, a empresa apresentou 3 (trés) alternativas para a remoczo do
pacote lamoso através da dragagem da camada de sedimento para recuperar a
capacidade de infiltragdo dos efluentes tratados no solo, vislumbrando um
incremento na vida util das lagoas de evapoinfiltragéo (Anexo 2).

No entanto, avaliando as alternativas apresentadas, a CASAN descartou a
realizagéo das atividades propostas, pois entendeu ser inviavel a operacionalizagédo
da dragagem em funcdo da fragilidade do ambiente. Além disso, a dragagem

suscitou dividas quanto ao real prolongamento da vida util Has lagoas de
evapoinfiltragdo. 3
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Diante disso e, sob a perspectiva de verificar a qualidade das aguas do lencol
freatico na area de influéncia da disposicdo dos efluentes tratados no solo, foi
avaliado o historico dos resultados do monitoramento de alguns parametros fisico-

quimico e microbiolégicos com valor maximo preconizado (VMP) em legislacoes
pertinentes as aguas subterraneas.

A amostragem das &aguas do lengol é realizada através de 14 piezémetros,
implantados a partir do ano 2000, na area do fluxo preferencial das aguas

subterréneas das lagoas de evapoinfiltragdo em diregéo a Lagoa da Conceigao, no
sentido da Avenida das Rendeiras (Figura 1).

~ * PIEZOMETROS
. [ LAGOA DE EVAPOINFILTRAGAO 2
. ; , [ LAGOA DE EVAPOINFILTRACAO 1
v e R /. ETE LAGOA DA CONCEICAO.

gr - Loaizagaos piz(‘)trs aasdfl. a
Fonte: CASAN/2018

Em funcdo da alteragéo do processo de tratamento dos esgotos utilizado na ETE
Lagoa da Conceicdo e do aumento da vazdo dos esgotos tratados ao longo do
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periodo de 18 anos avaliados, a andlise dos resultados dos pardmetros fisicp-
quimicos e microbiolégicos das aguas do lengol freatico foi realizada em 2 (dois)
periodos distintos: anos 2000-2007 e anos 2008-2018. O nUmero de dados
avaliados e o percentual de conformidade aos valores maximos permitidos (VMP)

preconizados nas legislagbes vigentes e pertinentes as aguas subterraneas é
apresentado na Tabela 2.

Tabela 2- Numero de dados avaliados e indice de atendimento aos VMP- aguas

subterraneas. i
Anos 2000-2007 Anos 2008-2018
) % %
Parimetro VMP o : b
:va?i:;;ss conformidade :vatlji:ilzs; conformidade
VMP VMP
Sélidos
dissolvidos 10002 ) ) 309 98?2
totais- SDT
(mg/L)
:“rTl::;?EON")NO?, . 101'2'3 181 991,2,3 276 971,2,3
frlr?grf :)0 ] 250% 400 178 gat 365 99+
_ 2
Sulfato- SO, 2502 400! ) _ 284 100%2
(mg/L)
E.coli 1
2 > 92!
(NMP/100mL) S “ ” >

1- Res. CONAMA 396/2008- Uso recreacio.
2- Res. CONAMA 396/2008- Uso abastecimento humano.

3- Res. CONAMA 420/2009- VMP &guas subterraneas (Anexo Il).
Fonte: CASAN (2018)

Através dos resultados da Tabela 2, verificou-se que os resultados de solidos
dissolvidos totais, nitrato, cloreto, sulfato e coliformes termotolerantes (E.coli)

atenderam aos VMP em mais de 90% do nimero de amostras analisadas, referente
ao periodo de 18 anos.

Considerando que o risco associado aos quase 30 anos desta disposicao dos
efluentes tratados no solo na qualidade das aguas do lengol freatico ndo seja o

principal problema da lagoa de evapoinfiltragao, entende-se que o principal risco se
refere ao aumento crescente de sua area.

Neste contexto, entendemos que outras alternativas para a disposicao dos efluentes
tratados na ETE LAGOA DA CONCEICAO precisam ser estudadas, lembrando que
o planejamento a longo prazo é o encaminhamento desses efluentes para o sistema
) de disposi¢do oceanica (SDO) do SES Sul da llha, objeto de licenciamento nesse
Instituto, através do Processo SAN/14504/CRF.
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No contexto da regido da Lagoa da Conceigdo, entendemos que a técnica de
infiltracao dos efluentes no solo, de langamento direto no corpo hidrico da Lagoa da
Conceigao, bem como outras técnicas de infiltragdo como: escoamento superficial e
pocos de injecdo na zona vadosa ou no aquifero, devam ser estudadas.

Salientamos que a CASAN contratou, através da CP  014/2018
(https://iwww.casan.com.br/menu-conteudo/index/url/licitacoes-em-andamento#500)
estudo semelhante com objetivo de avaliar a possibilidade de langamento de
efluente tratado em diversos compartimentos ambientais para o SES GAROPABA.
Dada a complexidade do estudo, o periodo necessario para sua execucdo é de no
minimo 12 meses, sem contar o prazo de licitagéo.

No que tange a possibilidade de infiltragdo dos efluentes, apontada como forte
candidata, faz-se necessario uma consulta prévia a FLORAM, a fim de verificar a
possibilidade de utilizagdo de areas do Parque Municipal das Dunas da Lagoa da

Conceigdo, para posteriormente avangarmos no estudo ou descartarmos a
possibilidade.

Sendo assim, vimos propor um novo TAAP, para esse Instituto, com a seguinte

redacao:

Apresentagéo de alternativas para a disposicdo dos efluentes da ETE Lagoa da

Conceigéo, que seguira as seguintes etapas:

- Processo de consulta na FLORAM com relagéo a possibilidade de se utilizar area
do PMDLC para a infiltragao de efluentes tratados - 01 més:

- Contratac&o e realizagdo do estudo de alternativas para a disposicao dos efluentes
da ETE Lagoa da Conceicéo - 24 meses.

Além disso a CASAN compromete-se em atender as condicionantes da LAO N°
8457/2016, especialmente os itens 1.20 e 1.25, da nao ampliagdo de rede do

referido Sistema, enquanto nao apresentar solugao para a disposigao final adequada
do efluente tratado.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposicdo para eventuais
esclarecimentos.

tenciosamente,

PAULO ROBER %/I’E_%ER ‘ AN/

Diretor de Operagéo e Meio Ambiente ' Gerente de eio Ambiente e de
Diretor de Expansao Recursos Hidricos

VSIGMA/IVS
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