SIMBOLOGIA GERAL

——— CANALIZAGAO DE AGUA PARA INCENDIO

——— CABO DO PARA-RAIO

AGSC ACO GALVANIZADO SEM COSTURA
CDPR CABO DE DESCIDA DO PARA-RAIO
HA  HASTE DE ATERRAMENTO DO PARA-RAIO

VRI VALVULA DE RETENGAO INVERTIDA

BARRA ADICIONAL - PCF 'X’ PORTA CORTA FOGO ‘X' MINUTOS
o»uou-»oo!i.a HR HIDRANTE DE RECALQUE
DO PILAR DA LAJE ___lajo impormeebilizade (=2%) RG REGISTRO DE GAVETA

DO BRISE METALICO

@ PRUMADA DE AGUA PARA INCENDIO

(Q  UNIDADE EXTINTORA - PQS 4,0kg
P  UNIDADE EXTINTORA - CO2 4,0kg
B ABRIGO P/ MANGUEIRA DO HIDRANTE

[e] ACIONADOR E SONORIZADOR DE ALARME

()  DETECTOR AUTOMATICO DE INCENDIO

_m_ CENTRAL DE ALARME PARA INCENDIO

PISO ANTI-DERRAPANTE, INCOMBUSTIVEL E

@ QUE NAO DESPRENDA GASES TOXICOS
COEF. DE FRICCAO DINAMICA 20,40
OMIDO OU SECO

E LUMINARIA C/ SETA E INSCRIGAO "SAIDA"

gwo0m) LUMINARIA C/ SETA E INSCRIGAO "SAIDA"
EM AMBOS 0S8 LADOS

w.ﬂn..n PARA A COTA E LUMINARIA C/ INSCRICAO "SAIDA"

LUMINARIA DE EMERGENCIA
_H_Wm (BLOCO AUTONOMO) ILUMINAGAO DE 5 LUX
PARA ESCADAS E 3 LUX PARA CORREDORES
—»> TOMADA P/ LUMINARIA DE EMERGENCIA

CAMAROTES-COBERTURA

Esc.: 1/100

CABO DE COBRE N0
LIGADO A ESTRUTURA
DO PILAR DA LAJE
DO BRISE METALICO
CDPR#35mm*
BARRA ADICIONAL -
CABO DE COBRE N0
LIGADO A ESTRUTURA
DO PILAR DA LAJE

e L Hg,gga

43am® PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS
[l S5 i SECRETARIA DE HABITAGAO E SANEAMENTO

CAMAROTES-RESERVATORIO SUPERIOR

Esc.: 1/100 ﬁ

: - AMBIENTAL
MUNICIPIO ) (LOCALZACAD
FPOLIS / SC CENTRO
EBCAA ) (PROJETO FOLHA )
100 _ﬁs._.tho PASSARELA DO SAMBA NEGO Dﬁ_ﬂr"m
J0M8 PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 04/os
DATA CAMAROTES
___ mamae07 |/ | PLANTAS BAIXAS - RESERVATORIO SUPERIOR E COBERTURA




